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INFORMACIA ZAMAWIAJACEGO NR 1
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE
(Ogtoszenie w Biuletynie Zamodwien Publicznych nr 556332-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.)

Zamawiajacy, Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. 0., dziatajac na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986
z pézn.zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje tres¢ zapytan, ktére wplynety w przedmiotowym
postepowaniu oraz wyjasnienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunku udziatlu w postepowaniu referencje na rozbudowe
oczyszczalni sciekow?

Prosze o informacje czy zataczone referencje beda akceptowalne przez zamawiajacego. Wyjasniamy,
iz rozbudowa oczyszczalni sciekdw w m. Wyszki polegata rowniez na przebudowie istniejacej czesci
oczyszczalni.

Odpowiedz na Pytanie nr 1

Zamawiajacy na tym etapie postepowania nie dokonuje weryfikacji dokumentéw przedstawianych
przez Wykonawcow.

Analiza wszystkich dokumentdéw nastapi po otwarci ofert. W przypadka watpliwosci zamawiajacy
skorzysta z przystugujacego mu prawa i zwrdci sie do wykonawcow o wyjasnienie tresci oferty.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie opisu kryterium oceny ofert.

W pkt. XV.4 SIWZ jest mowa o tym, iz za doswiadczenie 0sdb wyznaczonych do realizacji
maksymalna ilos¢ punktéw do uzyskania to 30 pkt., natomiast w ppkt. b pisza panstwo
o maksymalnej punktacji 20.

Odpowiedz na Pytanie nr 2
Maksymalna ilos¢ punktdw, jaka moze uzyska¢ wykonawca w kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie
0s6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia” to 20 pkt.

Pytanie nr 3
Prosimy o informacje jaka kwote Panstwo przeznaczajg na realizacje ww. inwestycji?

Odpowiedz na Pytanie nr 3
Kwota przeznaczona na finansowanie zamoéwienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, zostanie
odczytana bezposrednio przed otwarciem ofert.
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Pytanie nr 4

Prosimy o wyjasnienie jakiego typu i o jakich parametrach nalezy zamontowaé nowe ruszty
napowietrzajace dla bioreaktoréw oraz komory tlenowej stabilizacji osadu? W opisie mowa jest tylko
o rusztach napowietrzajacych wykonanych zgodnie z istniejacymi rusztami, natomiast nie ma
podanych informacji jakie to ruszty

Odpowiedz na Pytanie nr 4

W zafgczeniu poprawione rysunki komory KTS i reaktora biologicznego z rozrysowang instalacjg
napowietrzenia. Na rysunkach podano parametry jakie ma spetnia¢ dyfuzor membranowy oraz
wydajnos¢ instalacji.

Pytanienr 5
W zwigzku z planowanym zakresem robét:
° remont komory kraty koszowej (obiekt nr 1)
. przebudowa komory pod zabudowe kraty panelowo - tasmowej (obiekt nr 2)
uprzejmie prosimy o udostepnienie rysunkdéw branzy technologicznej i konstrukcyjnej dla wyzej
wymienionych obiektéw.

Odpowiedz na Pytanie nr 5
Zamawiajacy nie dysponuje rysunkami branzy technologicznej dla wymienionych obiektow.
Do wyceny nalezy przyjac zakres prac zgodnie z PW branzy technologicznej.

Pytanie nr 6

Prosimy o sprostowanie omylki pisarskiej w pliku 1-IDW_2019-06-04.pdf strona 19, punkt XV.
Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

Zamawiajacy naprzemiennie podaje rdézne maksymalne wartosci punktow dla poszczegoélnych
kryterium.

Dla kryterium ceny — 60/80 natomiast dla kryterium doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji
zadania 30/20.

Odpowiedz na Pytanie nr 6
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 7

Prosze o wyjasnienie jakie parametry powinna mie¢ wymieniona krata koszowa rzadka (obiekt nr 1),
poniewaz w projekcie brak jest tych informacji.

Odpowiedz na Pytanie nr 7
Parametry techniczne nowej kraty koszowej:
— Przeswit kraty - 20 mm,
- Moc silnika wyciagarki - dostosowana do ptynnej pracy kraty,
- Szczeble kraty wykonane z ptaskownikow,
— Materiat konstrukcyjny - stal nierdzewna 1.4401,

Pytanie nr 8

Warunki udzialu w postepowaniu okre$laja, ze kierownikiem budowy moze by¢ tylko osoba
posiadajaca doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy, wymodg ten jest
rébwniez powtdérzony w kryteriach oceny ofert, gdzie maksymalne doswiadczenie zawodowe
w petnieniu funkcji kierownik budowy stanowi 20% wartosci oferty. Prosimy o dopuszczenie
mozliwosci zeby do petnienia funkcji kierownika budowy na spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu i mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych punktédw do wartosci oferty, spetniata rowniez
osoba z doswiadczeniem na stanowisku kierownika robét. Obecnie sformutowany wymadg jest bardzo
wygorowany i trudny do spetnienia, gdyz Wykonawca ktory nawet posiada doswiadczenie
wykonawcze na dwobdch oczyszczalniach $ciekdéw o wydajnosci Qdsr = 1680 m3/d, musialy
dysponowac personelem ktéry posiada ponad dwukrotnie wieksze doswiadczenie, tj. zeby otrzymac
za doswiadczenie kierownika budowy 20 pkt. trzeba przedstawi¢ osobe posiadajaca doswiadczenie
w realizacji pieciu takich inwestycji.

Odpowiedz na Pytanie nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane i podtrzymuje zapisy dotyczycace sposobu
obliczana punktéw w kryterium ,Dos$wiadczenie osdb skierowanych do realizacji zaméwienia.”
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Zakres obowiazkow kierownika budowy jest znacznie szerszy niz kierownika robot, w zwiazku z tym
doswiadczenie zdobyte na tych dwoch réznych stanowiskach nie moze by¢ poréownywalne.

Wymdg wykazania sie realizacjg dwéch zadan ,polegajacych na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt.
6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529
oraz z 2018r. poz. 12, 317, 352 i 650 zwanej dalej ,ustawg Prawo budowlane”) lub przebudowie (w
rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni sciekdw o wydajnosci
$redniodobowej co najmniej Qdsr = 1680 m3/d.” dotyczy Wykonawcy jako firmy.

Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika budowy musi posiada¢ doswiadczenie
w kierowaniu minimum jedna budowq lub przebudowa oczyszczalni $ciekdw (warunek udziatu
w postepowaniu). Kazde nastepne zadanie spetniajace warunek okreslony w SIWZ, na ktérym osoba

ta petnita funkcje kierownika budowy, bedzie zadaniem punktowanym. Nie muszg by¢ to tozsame
realizacje przedstawione jako doswiadczenie wykonawcy (firmy).

Maksymalna ilos¢ punktow jaka moze uzyskaé wykonawca w tym kryterium to 20 pkt., a wiec
w przypadku przedstawienia osoby z mniejszym doswiadczeniem, wykonawca uzyska odpowiednio
mniej punktéw.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze pytania i odpowiedzi s wigzace i stanowig integralng czes¢
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